ZAKRES I WYMAGANIA ,
PRZEGLADU TECHNICZNEGO INSTALACJI GAZOWEJ
W BUDYNKU MIESZKALNYM, WIELORODZINNYM
PRZY UL. KAMIENNEJ W ZAMOSCIU

L. ZAKRES PRZEGLADU :

1. Instalacja w czesci wspdlnej budynku — zakres badania:

- szafka kurka gléwnego

- ocena stanu rur i ksztattek

- ocena stanu armatury

- ocena stanu polaczen gwintowanych, spawanych itp.

- ocena rur w miejscach newralgicznych (np. przej$¢ przez przegrody)

- ocena stanu powlok malarskich

- sprawdzenie obecnosci paliwa gazowego w szybach instalacyjnych i przejsciach przez
przegrody.

-proba szczelnosci

2. Instalacje w lokalach mieszkalnych —zakres badania:
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- kontrola gazomierzy i aparatow gazowych

- ocena stanu rur i ksztaltek

- ocena stanu potaczen gwintowanych, spawanych itp.

- ocena rur w miejscach newralgicznych (np. przej$¢ przez przegrody)

- ocena stanu powlok malarskich

- sprawdzenie obecnosci paliwa gazowego w przejsciach przez przegrody.
- proba szczelnosci

WYMAGANIA :

Kontrole szczelnos¢ nalezy przeprowadzi¢ dla calej instalacji, a w przypadku braku
mozliwosci dla poszczegélnych jej czesci sktadowych.

Sprzet uzywany przez Wykonawce przegladu musi posiada¢ odpowiednie certyfikaty
IGNiG dopuszczajace go do stosowania na rynku Rzeczpospolitej Polskie;.

Kontrole stanu technicznego instalacji powinny przeprowadzi¢ osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru lub eksploatacji
w zakresie kontrolno-pomiarowym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
i Polityki Spolecznej z dn. 28.04.2003.

Z przeprowadzonej kontroli Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu protokoéty oddzielnie
dla czesci wspolnej i oddzielnie dla kazdego mieszkania.




